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Marktgemeinde Altenmarkt / St. Gallen

VWA WG ERling
- Frau Barbara Fuxjager -
Altenmarkt 2

8934 Altenmarkt bei Sankt Gallen

INSTITUT FUR WASSERAUFBEREITUNG,
ABWASSERREINIGUNG UND -FORSCHUNG

INSTITUT FUR WASSERAU FBEREITUNG,

I WA ABWASSERREINIGUNG UND -FORSCHUNG

'abur 4481 Asten, IpfdorferstraBe 7, Austria

arR@@m&qfﬁa E-Mail: iwa@linzag.at
Altenmarkt bei St. Gallen

Eing.
ik 13, Juli 2025
Der Biirgermeister:

Datum: 26.06.2025
Kontakt: Dipl.-Ing. Harald Pichler
Tel.: +43 732 3400 6113
Fax: +43 732 3400156160
E-Mail: h.pichler@linzag.at
Dok. Nr.: D-284552

INSPEKTIONSBERICHT

Auftragsnummer: 25-2488

Auftragsdaten:

Kundennummer:;

Datum der Inspektion:
Referenz zum Priifbericht:
Anlagen-Id:

Inspektion durch:

Leiter der Inspektion:
Inspektionsmethode:

Bestandteile des Dokuments:

Rechnungsempfénger:
Bericht ergeht an:

80223

10.06.2025

25-2488-002

M10764016

Gruber IWA

Dipl.-Ing. Harald Pichler, Leiter Priif- und Inspektionsstelle
OENORM M 5874 (Ref QSV Trinkwasser Inspektionstatigkeit)

Inspektionsbericht
Prifbericht
Beurteilung

Marktgemeinde Altenmarkt / St. Gallen, Barbara Fuxjéger

Amt der Steierméarkischen Landesregierung

Marktgemeinde Altenmarkt / St. Gallen, Barbara Fuxjéger
Marktgemeinde Altenmarkt / St. Gallen, Barbara Fuxjager per E-Mail

Parameter

Ergebnis

Begutachtetes Objekt

Die gesamte Wasserversorgungsanlage

Beschreibung der Anlage

Die inspizierte Wasserversorgungsanlage ERling 39 wurde 2016 errichtet. Es handelt sich um
eine gefasste Quelle, die iiber einen Quellsammelschacht verfiigt und in einem
Wiesengrundstiick liegt. Der QSS ist belliftet und mit einem Insektengitter gesichert. Zudem ist
der Uberlauf durch eine Froschklappe gesichert. Die Entfernung zur versorgten Hausergruppe
betragt ca. 1 km. Die Versorgung lauft iiber einen etwa 600 m von der Quelifassung entfernten
Hochbehélter. Dieser hat ein Volumen von ca. 8 m? und ist in Kunststoff ausgefuhrt und
versperrbar. Der Hochbehélter ist mit einer Belliftung ausgestattet und mit einem Insektengitter
gesichert und weist drei Ableitungen auf. Die WVA dient zur Versorgung von etwa 4 Objekten
der Wassergenossenschaft, die etwa 400 m entfernten sind. 2024 erfolgte die Ubernahme
durch die Marktgemeinde Altenmarkt.

Festgestellte Mangel

keine

Baul. Anlagenénderungen

Die Ergebniese beziehen sich

LSE

4021
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INSTITUT FUR WASSERAUFBEREITUNG,
ABWASSERREINIGUNG UND -FORSCHUNG

L‘Nélcﬂﬁnﬁs\t{é E\gt und Leiter der Inspektion:
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Dipl.-Ing. Harald Pichler, Leiter Priif- und Inspektionsstelle Asten, am 26.06.2025

Ende des Inspektionsberichts
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Dieser Bericht darf ohne unsere schriftiche Zustimmung nicht auszugswelse verylelfaitipt oder auszugswelse verdffentlicht werden.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf den Prif-undInspektionsgegenstand zum Zeitpunkt der Messung bzw. Inspektion.
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PRUFBERICHT

Dieser Prifbericht gilt nur fur den/die Untersuchungsgegenstand/-gegensténde der gegenstandlichen Auftragsnummer.
Dieser Priifbericht darf nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der Prif- und Inspektionsstelle (ID17) weitergegeben oder veréffentlicht
werden, weiters darf nichts hinzugefligt werden.

Probenummer: 25-2488-002

Probendaten:

Probe eingelangt am: 10.06.2025

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser natlrlich

Auftragsgrund: TW NATIV; Mindestuntersuchung nach BGBL 254/2006
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste:

Probenahmestelle:

Anlagen-Id: M10764016
Probenahmestelle: 00 Netz, WG ERling39, Altenmarkt
Probestellen-Nr.: 00
Probenahmedatum: 10.06.2025
Probenehmer: Gruber IWA
Untersuchung von-bis: 12.06.2025 - 23.06.2025
Priifergebnisse:
Parameter Ergebnis Methode N
Prifungskommentar LF Prifung im Institut OENORM EN 27888:1993
Prufungskommentar sensorische Prifung vor Ort OENORM M 6620:2012
Férbung (sensorisch) farblos OENORM M 6620:2012
Trubung (sensorisch) keine OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch) geruchlos OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch) - OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch) keiner OENORM M 6620:2012
Probenahme Vorschrift ON 1S0 5667-5 u. ON EN 1SO 19458 Zweck A
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um kein Misch- oder Wechselwasser
Riickschluss auf Beschaffenheit  Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die
beim Verbraucher Beschaffenheit beim Verbraucher zu.
Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.
Angewendete : z
Wasseraufbereitungsverfahren keine Wasseraufbereitung
Verteilte Wassermenge 10
Versorgungsumfang Gemeinschaftsversorgung
Parameter Ergebnis IPW PW Einheit Methode N
o SR OENORM EN ISO
KBE bei 22 °C in 1 ml 3 max. 100 62221999
e a e OENORM EN ISO
KBE bei 37 °C in 1 ml 0 max. 20 62221999
5 s st OENORM EN ISO
Escherichia Coli in 100 ml 0 max. 0 9308-1:2017
Prifbericht zu Auftragsnummer: 25-2488 Dok. Nr.: D-284552 Seite 1 von 3
Dleser Bericht darf ohne unsere schriftiche Zus ung nicht a ise vervielfaitigt oder auszugswelse verdflentlicht werden.

Die [Ergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf den Priif-und Inspektionsgegenstand zum Zeitpunkt der Meesung bzw. Inspsktion.
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Parameter Ergebnis IPW PW Einheit Methode N
. - OENORM EN I1SO
Coliforme Bakterien in 100 ml 0 max. 0 9308-1:2017
. . OENORM EN ISO
Intestinale Enterokokken in 100 mi 0 max. 0 7899-2:2000
Leitfahigkeit bei 20 °C 370 max. 2500 pS/cm OENORM EN 27888:1993
OENORM EN ISO
pH-Wert 8,0 6,5-95 10523:2012
OENORM EN ISO
Bor <0,017 max. 1,000 mg/| 17294-2:2017
: OENORM EN ISO
Eisen <0,01 max. 0,200 mg/l 17294-2:2017
OENORM EN ISO
Mangan gesamt <0,001 max. 0,050 mg/l 17294-2:2017
: OENORM EN ISO
Calcium 54,3 max. 400,0 mg/l 14911:1999
. OENORM EN ISO
Magnesium 23,5 max. 150,0 mg/l 14911:1999
; OENORM EN ISO
Natrium 1,3 max. 200,0 mg/l 14911:1999
. OENORM EN ISO
Kalium <0,9 max. 50,0 mg/l 14911:1999
Gesamthérte 13,0 °dH Berechnung *
. OENORM EN 1484:2019
Total organic carbon (TOC) 0,8 mg/l (NPOC)
Saurekapazitat Ks4,3 4,492 mmol/| DIN 38409-7:2005
Karbonathéarte in °dH 12,6 °dH Berechnung *
Hydrogencarbonat 271,0 mg/l Berechnung *
Ammonium <0,03 max. 0,500 max. 5,000 mg/| OENORM 1SC 7150-1:1987
. OENORM EN ISO
Chlorid <0,9 max. 200,0 mg/l 10304-1-2016 SOP 111
. OENORM EN ISO
Nitrat 3,0 max. 50,0 mg/l 10304-1:2016 SOP 111
OENORM EN ISO
Sulfat 6.8 max. 250,0  max. 750,0 mg/ 10304-1:2016 SOP 111
Nitrit <0,01 max. 0,100 mg/l OENORM EN 26777:1993
UV-Absorption 253,7 nm 1,7 1/m DIN 38404-3:2005
UV-Durchléssigkeit 10cm 67,6 % DIN 38404-3:2005
NO3/50 + NO2/3 0,06 max. 1,00 mg/| Berechnung *
Allféllig verwendete Abkiirzungen:
IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") - ... hicht analysiert N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren
PW ..... Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert
< [Wert] ... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])
Kommentare:
BGBI 304/2001 iVm BGBI. Il Nr. 362/2017 Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBI. | Nr. 13/2006
Prifbericht zu Auftragsnummer: 25-2488 Dok. Nr.: D-284552 Seite 2von 3
Dieser Berlcht darf ohne unsere schriftiche Zu nicht ! vervlelfaitiot oder auszugswelse verdffentlicht  werden.

Die Ergebnisse bezieshen sich ausschliefilich auf den Prif- und Inspektionsgegenstand zum Zeitpunkt der Messung bzw.Inspektion.

* e menMarkierte  Methoden  wurden  auRerhalb des Akkreditierungsumfanges geprift.



IWA INSTITUT FUR WASSERAUFBEREITUNG,
ABWASSERREINIGUNG UND -FORSCHUNG
Labor: 4481 Asten, Ipfdorferstralle 7, Austria
Tel.: +43(0)732/3400-6113, E-Mail: iwa@]linzag.at

Zeichnungsberechtigt:

Dipl.-Ing. Harald Pichler, Leiter Prif- und Inspektionsstelle Asten, am 26.06.2025

Priifbericht wurde elektronisch gefertigt

Ende des Priifberichts
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Dleser Berlcht darf ohne unsere schriftiche Z nicht ausz I vervlelfditiat oder auszugswelse verdffentlicht werden.
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BEURTEILUNG (als Teil der Inspektionsstellentétigkeit)

SACHVERSTANDIGENGUTACHTEN eines §73 LMSVG Gutachters fiir Wasserchemie und Hygiene des
Trinkwassers (Bescheid GZ 301.650/1 - VI/B/12/98 bzw. BMG-75120/0013-11/B/13/2013):

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.

Zeichnungsberechtigt:

(N2 SERVICE

TITUT IWA -
4021 Liny Wiener Strake &
i ?{%ﬂgﬂlg@i@n Leitér Priif- und Inspektionsstelle Asten, am 26.06.2025

|pfd0rf8fstra&r
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Dieser Berieht darf ohne unsere schrifiche Zustimmung nicht auszugswelse vervleifaitipt oder auszugswelse verdffentlicht werden.
Die Ergebnisse bezishen sich ausschliefllich auf den Priif-und Inspektionsgegenstand zum Zeitpunkt der Meesung bzw. Inspektion.

B Markierte Methoden wurden  auBerhald  des Akkreditierungsumfanges gepriift.



